

附件一：   

渭滨厂道路边排气管检测平台加装斜梯方案
      根据安全环保科报告要求，渭滨工厂厂区道路两侧现有六个检测平台须加装斜梯（或Z字梯、旋转梯）。根据现场实际情况，车间西侧加装两处旋转梯、一处L型斜梯；车间东侧加装三处Z字梯（注：中间一处要破坏一部分设备防雨棚）。具体方案如下：
作业平台钢梯，斜梯选用15J401---T2B08:倾斜角--选45°、梯梁选用槽钢、钢梯踏板选用花纹钢板--4mm厚、梯宽800mm(可根据场地实际空间尺寸适当微调)。
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中柱式钢旋梯：
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安装后的钢梯，不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。
钢梯涂装要求：表面除锈、防锈底漆一道、面漆两道。（颜色--护栏黄色、其余灰色）
车间东侧靠南的检测平台高度不够，需重新做检测平台（面积1.5m2）和检测口,高度：在现检测平台位置向上6*D-1.2m处（D为排风管直径），检测平台向上1.2m处开检测口。
其他五个检测平台高度须现场测量。
新做钢梯与检测平台连接处方式须现场确定。检测平台和休息平台要有踢脚板。
中柱式钢旋梯须做基础；旋梯外侧与排风管支架上部连接不少于两处，保证结构安全性。其他钢斜梯地面支撑必须牢靠、整体稳定性要好。
斜梯休息平台根据场地实际空间尺寸可调整。
未明确事项，现场确定。

