空压机爆炸事故现场处置方案
1事故风险分析
1.1事故类型
爆炸。
1.2事故发生的区域、地点或装置的名称
空压站房。
1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围
风包缺陷、风包超压、积碳燃烧、管路振动。
1.4事故前可能出现的症兆
声音有异常声响，出现漏油现象，气缸、管路、风包出现漏气现象，风包、电机、空压机有异常振动。
2应急工作职责
我公司空压站房配有负责人，在事故现场应急处置中的具体职责为：
[bookmark: _GoBack]2.1 负责人职责 
（1）第一时间赶到现场，负责组织空压站爆炸事故的现场应急处置工作；
（2）指定专人进行现场警戒；
（3）若事故有扩大趋势，库管员应立即上报应急办公室提出提高应急响应级别，启动公司综合预案的申请，必要时可直接拔打119进行应急处理。
2.2 员工职责
（1）发现异常情况第一时间汇报负责人，并服从指挥，及时做好相应的现场应急处置工作。
（2）在现场处置过程中，如发现施救方法不当，有新的事故隐患，有事故加速扩大的趋势或初期火灾时，立即告之负责人，在负责人的指挥下调整施救方案，必要时迅速撤离现场。
3应急处置 
3.1现场应急处置程序
（1）岗位操作人员发现事故时，应立即汇报负责人。
（2）负责人到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，并确定是否报告公司领导或应急办公室。
3.2事件报告流程
事故发现人员及时报告负责人，负责人立即通知现场处置人员进行紧急应急处理，事故初期，可根据空压机爆炸事故现场处置方案及时进行处理，若事故不可控时，紧急情况下，可以越级上报。初报可用电话直接报告和报警（保安室电话：0427-6952103、火警：119 ），主要内容包括：事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、转化方式趋向等初步情况。 
根据事故发展和现场处置的情况，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况在完成现场应急处置后及时进行续报。续报可用电话直接报告。 
本公司24小时应急值守电话是0427-6952103，应急值守电话设在保安室。
各应急救援队伍成员的联系电话见综合预案附件2。
具体信息报告流程见公司综合预案附件4。
4注意事项 
4.1佩戴个人防护器具注意事项
戴化学安全防护眼镜。
4.2建立警戒区域时注意事项
（1）警戒区域的边界应设有专人警戒。
（2）除负责人、应急处置人员外，其他人员禁止进入警戒区。
4.3应急处置时注意事项
（1）空压机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况时，应立即停机并启动备用空压机。
（2）若发生风包、风管等爆炸时，操作人员应立即停止所有空压机的运行。
4.4现场急救注意事项
（1）首先应立即停止空压机工作，并切断电源，若火情较小，应采用砂土或干粉灭火器灭火。
（2）清洗机组零部件时，应采用无腐蚀性的安全溶剂，并佩戴防护眼镜，防止液体溅入眼中。  
（3）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。  
4.5结束
应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

